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1. PRESENTATION DE LA SOCIETE ET

DU PROJET

1.1, Un projet étudié et concerté, prenant en compte
I'avis de tous les acteurs concernés

La société THEOLIA France, spécialisée dans le développement la gestion de parcs
éoliens, a élaboré le projet du parc éolien d’Antezant Saint-Pardoult :

* Région Poitou-Charentes ;

+ Département de Charente-Maritime ;

* Communauté de communes « Vals de Saintonge » ;
+ Communes d'Antezant-la-Chapelle et Saint-Pardoult.

* Un échange continu auprés des élus

Le projet a été initié par THEOLIA France dés 2008 avec la rencontre des élus des

communes.
Par la suite, un maintien continu de l'information a été assuré au travers de courriers
et de dossiers de présentation permettant aux élus de suivre 'avancement du projet.

* Un échange continu avec les propriétaires et exploitants agricoles

Dés 2008 et jusqu'au dépot du projet, les propriétaires et exploitants agricoles ont été
tenus informés des évolutions relatives a la configuration du parc éolien.

+ Une consultation en amont des administrations

Les administrations et gestionnaires de réseaux ont été consultées en amont du pro-
jet. Cela a permis d'identifier 'ensemble des éléments susceptibles de limiter le poten-
tiel du site.

* Une réalisation des études techniques support de décision de la localisation
finale

En parallele des études techniques réalisées en interne, THEOLIA France a mandaté
des bureaux d'études spécialisés dans les études paysagéres, environnementales
et acoustiques dés 2011 et approfondies en 2014. Les résultats de ces études ont
conforté la phase de réflexion préalable et confirmé la faisabilité du projet éolien. Elles
ont permis de définir la localisation des implantations de chaque éolienne.

L'emplacement définitif de chaque éolienne a été étudié et retenu en fonction des diffé-
rents et enjeux environnementaux, humains, patrimoniaux , paysagers et techniques.
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[ 8 Un projet éolien encadré par la réglementation
1.2.1. Un cadre réglementaire en constante évolution

Atravers le Grenelle de I'Environnement, le gouvernement a confirmé I'engagement
de la France d'augmenter de 15 a 21 % d’ici 2020 la part des énergies renouvelables
dans le « houquet électrique » frangais, conformément a la directive européenne sur
les énergies renouvelables adoptée en 2001.

Préalablement, la Loi du 13 juillet 2005 n°2005-781 de programme fixant les orienta-

tions de la politique énergetique, a donné un cap pour les décennies a venir.

Cette Loi se construit autour de quatre grands objectifs a long terme :

+ plus d'indépendance énergétique pour le pays ;

» ['assurance de prix compétitifs et maitrisés de I'énergie ;

* la garantie de la cohésion sociale et territoriale par 'accés de tous a I'énergie ;

* la préservation de la santé, notamment en luttant contre I'aggravation de l'effet de
serre et les émissions de substances dangereuses.

L'Arrété du 7 juillet 2006 sur la programmation pluriannuelle des investissements de
production d'electricité a fixé pour la fin 2015 une puissance installée de 17 000 MW
éoliens (dont 4 000 MW en mer). Fin 2014, la puissance cumulée du parc éolien en
fonctionnement en France continentale s'éléve au total a 9 120 MW.

Devant le retard accumulé par la France dans le développement de ['énergie éolienne,
le ministre d'Etat, ministre de I'Ecologie, de 'Energie, du Développement Durable et
de la Mer, a adressé aux Préfets une Circulaire le 7 juin 2010 relative au dévelop-
pement de I'éolien terrestre. Cette circulaire rappelle I'objectif de doter la France de
19000 MW de puissance éolienne terrestre d’ici 2020. Cet objectif correspond a I'ins-
tallation de 500 méts par an environ. La circulaire le décline en objectifs régionaux.

Pour encadrer ce développement, les parcs éoliens ont été classés au régime des
Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) au titre de la
rubrique 2980. Cette nouvelle réglementation encadre désormais la démarche des
développeurs de projets éoliens en tenant compte des dimensions des installations,
depuis I'obtention des autorisations nécessaires a leur implantation jusqu'a leur dé-
mantélement et a la remise en état du site a la fin de I'exploitation.

Cette nouvelle réglementation fixe ainsi les prescriptions techniques minimales appli-
cables aux éoliennes en matiére :

+ D'implantation ;

+ De dispositions constructives ;

+ D'exploitation ;

» De maitrise des risques ;

» De protection des radars météorologiques, militaires et de I'aviation civile ;

» De sécurité publique.

122, Une étude d'impact pluridisciplinaire faisant intervenir
plusieurs experts

Aujourd'hui, un parc éolien doit obtenir un permis de construire et bénéficier d'une
autorisation d'exploiter au titre de la réglementation des installations classées pour
la protection de I'environnement (ICPE). Pour répondre a ces exigences, THEOLIA
France a réuni une équipe de spécialistes chargés de réaliser des études adaptées &

la taille du projet.

Pour les études environnementales, I'étude d'impact, document obligatoire dans le
cadre des procédures d'instructions des projets éoliens, formalise I'expertise des spé-
cialistes. L'étude d'impact a été coordonnée et rédigée par THEOLIA France, sur la
base des expertises des hureaux d'études et associations spécialisés et indépen-
dants, notamment pour les aspects milieu naturel, paysage et acoustique.

L'étude d'impact présente I'ensemble des données environnementales existantes et
les résultats des études menées dans le cadre du projet éolien, notamment :

+ Une simulation de Iimpact acoustique du parc éolien ;

+ Une analyse paysagére ;

+ Une étude de la faune et de la flore ;

* Une étude de 'avifaune et des chauves-souris.

L'étude d'impact a été réalisée conformément a la réglementation en vigueur et sui-
vant le « Guide de I'tude d'impact sur I'environnement des parcs éoliens » édite
par le Ministére de I'Ecologie, de I'Energie, du Développement durable et de la Mer

(actualisation 2010).
Le tableau ci-contre présente les différents auteurs ayant contribué a la réalisation

des études.

Bureau d’étude missionné Coordonnées
Etude du gisement THEOLIA France Allancsl
éolien Péle ingénierie vent i isSantiatiars
34000 Montpellier

Groupe Scolaire Des-
cartes - Avenue de
Bourgogne - Port Neuf -
17000 La Rochelle

86his Rue de la

Etude faune-flore

: Nature Environnement 17
terrestre, avifaune

Etude acoustique DELHOM Acoustique République
92800 Puteaux
Efiida baveansre Bertrand Massé, 19 rue Renaudin
paysag Paysagiste ENSNP, 17300 Rochefort
Dogsielde THEOLIA France Alliance I

demande d’auto-
risation et étude
d’impact

77 rue Samuel Morse
34000 Montpellier

Service développement et
pdle environnement

Tableau 1 : Auteurs de l'étude
Source ; THEOLIA France

6;

PARC EOLIEN D'ANTEZANT SAINT-PARDOULT

1.2.3: Une étude de danger selon une méthodologie prescrite
par 'INERIS .

L'étude de danger évalue, au regard des caractéristiques du projet et de son envi-

ronnement, les risques en cas de dysfonctionnement de l'installation. Les effets sont

évalués et les mesures mises en place pour les éviter ou les maitriser sont présentés.

L'INERIS a réalisé un guide spécifique a I'éolien. L'étude de danger reprend et ap-

plique cette méthodologie.

1.3 Un projet compatible avec les documents de planifi-
cation territoriale

Un projet éolien nécessite la réalisation d'études préalables sur un vaste territoire, afin
de mieux appréhender les sensibilités et ainsi envisager des études plus specifiques

sur un territoire réduit.

A ce titre, il convient de vérifier dans un premier temps la compatibilité du projet avec
les documents de planification existants élaborés par les services administratifs régio-
naux et départementaux (SRCAE, Atlas, Charte, etc...).

Si le projet est compatible avec une zone jugée favorable au développement de ['€o-
lien, il convient de recenser les données techniques et scientifiques sur les zones
retenues : données sur le vent, périmétres réglementaires et sensibles, projets en

cours, etc...

En 2010, aprés analyse des principales contraintes et sensibilités départemen-
tales, le site d’Antezant-Saint-Pardoult a été retenu. Ce choix a par la suite été
validé aprés consultation du Schéma Régional Eolien, volet annexé au Schéma
Régional Climat Air Energie de Poitou-Charentes.

L'analyse régionale ayant permis d'aboutir a la définition de la zone d'implantation
potentielle a intégré les éléments suivants

» Eloignement des habitations ;

* Exposition aux vents dominants ;

+ Préservation des sites naturels remarquables ;

+ Préservation des enjeux paysagers majeurs ;

» Respect des servitudes aériennes ;

+ Respect des servitudes radioélectriques ;

+ Prise en compte des contraintes techniques (lignes électriques, routes...) ;

» Proximité des postes sources électriques ;

+ Contexte éolien existant.

Le projet est également compatible aux documents d'urbanisme qui réglemente 'oc-
cupation du sol sur les communes sur lesquelles les installations seront implantées.

La carte page 8 situe le projet éolien d'Antezant-Saint-Pardoult.
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14, Présentation de la Société
141, Le Demandeur
Raison sociale : Centrale Eolienne d'Antezant-Saint-Pardoult (CEANP)

Développement, création, et exploitation de parcs éoliens,
commercialisation de I'énergie produite

Activité
Siege social . Alliance II, 77 rue Samuel Morse

34 000 MONTPELLIER
Forme juridique : Entreprise Unipersonnelle & Responsabilité Limitée
Immatriculation ; R.C.S. de Montpellier, n® 480 039 829
Date : 22 avril 2015

Capital Social : 1000 EUROS

Président : FUTUREN, société anonyme immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris
sous le n® 423 127 281
Signataire : Monsieur Fady KHALLOUF
Qualité : Gérant de CEANP, Directeur Général de FUTUREN SA
1.4.2. Le Groupe FUTUREN

FUTUREN, ex THEOLIA, est un développeur et un opérateur international indépen-
dant de projets éoliens. C'est une société frangaise qui exerce ses activités principale-
ment dans quatre pays : I'Allemagne, la France, le Maroc et I'ltalie.

Au 30 novembre 2015, le Groupe exploite 824 mégawatts (« MW »), dont 310 MW
exploités pour compte propre, le reste exploité pour compte de tiers.

Le groupe FUTUREN posséde aujourd’hui une expérience de plus de 10 années dans
le developpement, la construction et I'exploitation de parcs éoliens. FUTUREN est 'un
des principaux operateurs frangais intégrés, intervenant sur toutes les phases de cycle
de vie d'un projet éolien de la prospection a 'exploitation.

Son savoir-faire couvre toutes les phases de réalisation d'un parc éolien :
+ Etude, développement et conception des parcs,
* Financement de projets,
+ Maitrise d’'ceuvre et assistance a maitrise d'ouvrage durant la construction,

* Négociation et suivi des marchés turbines,
+ Exploitation et suivi des parcs éoliens en propre ou pour des tiers

-

Allemagne

ltalie )|

Au 30 juin 2013

) Capacitd inslaliée pour compte propre : 307 MW 644 MW
@ Capacité Installée de Breeze Two Energy : 337 MW 44 M

() Capacité installée pour compte de liers : 625 MW

Maroc

Figure 1 . Puissances installées e);pfoifées directement ou indirectement  par
UTUREN

143 THEOLIA France

THEOLIA France est la filiale frangaise du Groupe FUTUREN. Elle est issue de la
fusion au 1er janvier 2010 des sociétés :
+ VENTURA 8A, créée en 2001, et filiale du Groupe THEOLIA depuis mai
2005,
+ NATENCO SAS fondée en 2002, et intégrée dans le Groupe THEOLIA en
20086.

THEOLIA France intégre I'ensemble des expertises techniques, administratives et
financiéres nécessaires & son fonctionnement pour I'ensemble du cycle de vie d'un
projet éolien, de la prospection a I'exploitation. A ce jour, THEOLIA France exploite
209 MW, a entrepris la construction de 39 MW cette année et développe un important
portefeuille de projets. C'est donc dans un esprit de durée, et de ce fait de qualité, que
THEOLIA France développe des parcs éoliens.

THEOLIA France, compte aujourd’hui plus de 30 salariés, répartis sur 3 sites : le
siege social & Montpellier, I'Agence Ouest basée & Rouen et I'Agence Est basée a

Strasbourg.

o

Montpellier

@Projet autorisé
wExploitation compte propre
wExploitation compte tiers
wExploitation par tiers

Figure 2 . Localisation des parcs géréi_ directement ou indirectement par THEOLIA
rance -

La Centrale Eolienne d’Antezant Saint-Pardoult (CEANP)

La société d'exploitation d’Antezant Saint-Pardoult est la CEANP Filiale & 100% de
THEOLIA France, elle a été spécialement créée pour porter la création, la construc-

tion et la mise en service de ce parc.
Son siége est & Montpellier et le parc éolien est un établissement secondaire.

Une préesentation détaillée de la société, de son fonctionnement et de ses engage-
ments est présentée dans le livret «Lettre de Demande» du dossier.

PARC EOLIEN D'ANTEZANT SAINT-PARDOULT
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France
1.5 Caractéristiques techniques du projet éolien
g )
Lo 2 : Le projet a été initié dés 2008, avec des contacts et des échanges avec les com-
' ?f . [ e ) 470 hay § o0’ munes, les propriétaires des terrains étudiés, les administrations et les gestionnaires
U ';-‘j'i’f—c"?.“»"*‘?'iﬂifgj./ . ; de réseaux concernés. Les études spécifiques (biodiversité, paysage, acoustiques, on
ey di e TetousT 8T e/ o 2 g e = ace T . P i i
N la Fontairiel < N A f B été réalisées entre 2011 et 2015 et on participé la réflexion sur le dimensionnement du
i o / I8filin projet, notamment le nombre et la localisation précise des éoliennes.
7 S
i?
A Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques techniques du projet :
~ ‘F’!I ol { " ), g ,'0_ . .'
» tiel Pellegiue . -7 24>, 2 Y1 T
P ’ _,r,‘r;: Brie /-3 Nombre d’éoliennes 4
=L/ . tlf'o? Ej'ép‘va §augi]
; il Puissance unitaire 2a35MW
i S e AU :
| W AT 20200 A
\K f._T__gim RED e : .| B ; ', “Nuillsur-Bo Puissance totale du parc 8a14 MW
, P U @) o e A reea S oL g R e (MRS Hauteur en hout de pale maximale 150 m
P 3 \ \‘.,_ L - . 2=l { ;q.f l' 9 -’P‘
e Y e { T \+ Nombre de postes de livraison 1
- bligplle Ba_f_P", SRS S Tk Jgri,"_[’f’_‘ff\\f : =i { Production prévisionnelle annuelle 30 GWh
I N ST g Belliy SE O e o f} ‘ ;
B w2 i N ANz Frg_g e — Investissement de l'ordre de 20 millions d’euros
Vallge fds v.-gn-g_g 3 s [ = e :
e @ P ‘ 1 Y Type de rotor Tripale
- 1 . = B_!igi‘o'n L‘qr’och?tl ’ué;' 7 .3-’ ¥ "l S 5
/Ao N o T T o Hauteur au moyeu 90 2 105 m
4 4 P
Sy 4\ T Diamétre du rotor 90 4 118 m
1 A i . : .
i _ B + Type de mét Tubulaire en acier ou héton
S = Diamétre en pied de mat 5 m environ
Distance moyenne entre les mats des 380 m
éoliennes
Blanc (conformément a I'Arrété du
13 novembre 2009 relatif a la réa-
Couleur lisation du balisage des éoliennes
situées en dehors des zones gre-
vées de servitudes aéronautiques)
Balisage lumineux d'obstacle pour
4 i’ Balisage toutes les éoliennes (prescriptions
i~ s I aviation civile et armée de I'air)
4 Copyright@JGN - 2015 : : . 7
Fondations Entre 17 et 22 métres de diamétre
Chemins d’accés De l'ordre de 5 métres de large

@  Eolienne
4  Poste de livraison (PDL) Tableau 2 : Caractéristiques techniques du projet éolien

Em';.JIaceme.nt de ——  Limite communale Source : THEOLIA France
I'installation

Carte 1 : Localisation des installations sur fond'de carte IGN
Source : THEOLIA France
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1.6. Le parc éolien de CEANP La génératrice fransforme cette énergie mécanique a haute vitesse en énergie » Eventuellement des éléments annexes type méat de mesure de vent, aire d’accueil ]
i i ; ; 2 électrique. du public, parking, efc...;
Un parc éolien est une centrale électrique, composée de plusieurs éoliennes et de a P parking
leurs annexes. . e ) L . ‘
+ Un réseau de chemins d’accés, existants reaménagés ou créss.
o ; ; . . (" h

Les eoliennes (appelées aussi aérogénérateurs) sont un concentré de plusieurs tech- pli
nologies de pointe (mécanique, électronique, informatique, matériaux composites) qui talier et artve lont e — — Ilf ~ ]
transforment I'énergie cinétique du vent (déplacement d'une masse d'ai anergi | Schéma de raccordement d'un | ¢ e )

; ; i g 3 d ( P I‘) o Eneage Girouette | parc éolien au réseau | R o ~\; 5l
mécanique, puis électrique. ‘ public de distribution BN S j ., /

1.8.1. Composition d'une éolienne

Elle se compose de trois entités distinctes :

''''' g R
§ oo Poste source
Distribution
au réseau public

Le rotor est composé de trois pales en
matériaux composites et réunies au niveau
du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle Ovieutationdes pales Gl
Andnométra | pour constituer l'arbre lent.

et girouette
\ _ La nacelle abrite : ' e

Nacelle . * le générateur qui transforme I'énergie de % Wm&
rotation du rotor en énergie électrique ; \
| + le multiplicateur {certaines technologies

| n'utilisent pas de multiplicateur) ;
* le systéme de freinage mécanique,
* le systeme dorientation de la nacelle La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation
qui place le rotor face au vent pour une du rotor et donc de la vitesse du vent. Dés que le vent atteint environ
production optimale d'énergie ; 50 km/h & hauteur de nacelle, l'éolienne fournit sa puissance maximale.
* les outils de mesure du vent (anémométre, L'électricité est produite par la génératrice en 680 Volts, et la tension ensuite élevée en
girouette) ; 20 000 Volts par un transformateur placé dans le méat de chaque éolienne.
+ les feux d'aviation pour le balisage l
aéronautique. 1.6.3. Les annexes d'un parc éolien

T e S = Lignes électriques
- » (Enterrées sous parc éolizn)
i <

......

’
! P
Productlon‘ T \_\(-_\\\.‘

i
| LR e
4 2

Figure 3 . Coupe d'une nacelle &ﬁ *, Syl
Source : Repower Figure 4 : Schéma d'un parc éolien type
Source ; THEOLIA France

N b

Le mat est généralement composé de 3 a 4 trongons en acier ou 15 a 20 anneaux de il L j

béton surmontés d’un trongon en acier. Il abrite le transformateur qui permet d'élever , L , , . .
o o . : ; cic » Plusieurs éoliennes fixées sur une fondation plus ou moins profonde, éventuellement
la tension électrique de I'éolienne au niveau de celle du réseau électrique. b . s 5 }
accompagnée d'une aire stabilisée d'environ 1000 m?; {
1.6.2. Une éolienne : comment ga marche? S " . y T .
¢ * D'un réseau de cables enterrés permettant d'évacuer I'électricité produite par : l
Les instruments de mesure du vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le chaque éolienne vers le ou les poste(s) de livraison électrique (réseau appelé inter-
fonctionnement de I'éolienne. Gréce aux informations transmises par la girouette qui éolien) ;
détermine la direction du vent, le rotor se positionne pour étre continuellement face J

+ Unou plusieurs postes de livraison électrique, concentrant I'électricité des éoliennes

au vent.
et organisant son évacuation vers le réseau public d'électricité via le poste source

Les pales se mettent en mouvement lorsque I'anémomeétre (positionné sur la nacelle)
indique une vitesse de vent d'environ 10 km/h et c'est seulement a partir de 15
km/h que I'éolienne peut étre couplée au réseau électrique. Le rotor et I'arbre dit
«lent» transmettent alors I'énergie mécanique a basse vitesse (entre 5 et 20 tr/min)
aux engrenages du multiplicateur, dont I'arbre dit «rapide» tourne environ 100 fois plus

vite que l'arbre lent.

N -
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local (point d'injection de I'électricité sur le réseau public) ;

+ D'un réseau de cables enterrés permettant d’évacuer I'électricité regroupée au(x)
poste(s) de livraison vers le poste source (réseau externe) ; i




“D theolio

-

\ PARC EOLIEN D'ANTEZANT SAINT-PARDOULT

France

1.6.4. Des travaux d'installation réversibles et occupant un
espace réduit

Le chantier de construction du parc éolien d’Antezant Saint-Pardoult s'étalera
sur une durée cumulée d’environ 8 mois (hors travaux de raccordement au poste
source); il est réparti en plusieurs phases de travaux :

+ FEtude d'exécution EDF ;

+ Terrassement et réseal ;

* Fondations en béton ;

+ Montage des éoliennes ;

» Raccordement au réseau EDF ;

» Essais de mise en marche ;

+ Démarrage de la production.

Compte tenu des délais d’instruction et d’études, le chantier pourrait démarrer
en 2017 pour une mise en service en 2018,

La durée d'exploitation du parc éolien d'Antezant Saint-Pardoult est prévue pour 20

4 25 ans environ, ce qui correspond a la durée de vie d'une éolienne moderne. Les

fondations sont conguies pour supporter deux générations d’aérogénérateurs.

Au terme de cette période, plusieurs alternatives sont possibles :

» Laproduction d'énergie est reconduite pour un nouveau cycle avec éventuel-
lement de nouvelles éoliennes ;

» La production est arrétée et le parc démantelé.

L'arrété du 26 aolit 2011 relatif & la remise en état et & la constitution des garanties
financiéres pour les parc éoliens fixe les opérations de démantélement et de remise

en éfat des installations.
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Conformément a la réglementation en vigueur, le colt de ce démantélement
sera assuré par I'exploitant éolien. En cas de défaillance de la société, les garanties
financiéres, constituées dés la mise en service du parc conformément & la réglemen-
tation en vigueur, seront utilisées pour le financement de ce démantélement.

1.6.5. Des éoliennes performantes et slres, produisant une
électricité « non polluante »

+ Des éoliennes certifiées et controlées

Chaque éolienne ne peut fonctionner qu'apres avoir subi des tests. La grande majorité
d'entre elles sont certifiées selon des normes internationales trés strictes.

Un systéme spécifique parafoudre et un double systéme de freinage, pouvant interve-
nir successivement en cas de besoin, ont été mis au point par les constructeurs pour
assurer le fonctionnement du parc éolien en toute sécurité et garantir son rendement.

En plus de cette certification, garantie importante de la qualité et de la fiabilité, tout
parc éolien fait I'objet d’une maintenance préventive et curative réalisée par du per-
sonnel habilité. Les opérations de maintenance liges a la sécurité sont réglementées

et contrdlées par les services de I'Etat.

+ Un régime de vent favorable sur le site

Al'échelle du gisement éolien en France, le site d’Antezant Saint-Pardoult est localisé
sur un secteur présentant un hon gisement éolien, avec une moyenne de vent autour

de 7 m/s de vent a plus de 70 m de hauteur.

B Y ———

1.6.6. Une production d'énergie propre

Lutilisation de I'énergie éolienne constitue un bénéfice conséquent pour 'environne-
ment et la santé humaine en évitant I'émission chronique ou accidentelles de subs-
tances dangereuses générées par le fonctionnement d'installations conventionnelles

de production d'électricité.

Le vent est une source d'énergie inépuisable, contrairement aux combustibles fossiles
(pétrole, charbon, gaz naturel) ou fissiles (uranium) utilisées dans les centrales ther-
miques ou nucléaires. C'est une source d'énergie gratuite et abondante dans notre
pays, ce qui renforce notre indépendance énergétique vis-a-vis des pays producteurs

de pétrole ou de gaz naturel.

L'énergie éolienne est une énergie propre. Elle participe pleinement au choix de
transition énergétique. En effet, une éolienne n'entraine pas de pollution des sols
(absence de production de suies, de cendres, de déchets), pas de pollution de
Ieau (ahsence de rejets dans le milieu aquatique, absence de production de métaux
lourds), pas de pollution de I'air (absence d’émissions de gaz a effet de serre, de
poussiéres, de fumées, d'odeurs, de gaz favorisant les pluies acides). Par ailleurs, les
éoliennes occupent de fagon temporaire les terrains, sur une durée liée & l'exploitation

du parc et limitée & une vingtaine d'années.

La production d'électricité par 'éolien participe a I'effort de réduction des gaz a effet de
serre. Six mois de production suffisent & compenser les émissions dues a I'ensemble
du cycle de vie d'une éolienne. L'installation du parc éolien d’Antezant-Saint-
Pardoult permettra ainsi de couvrir la consommation électrique domestique
annuelle de 10 000 personnes environ.

Sur les bases des émissions moyennes d’une voiture frangaise, cette économie an-
nuelle de rejets de CO2 correspond a I‘émission d’environ 5 500 voitures par an.

Photographie 1 : Etapes de montage d'un parc ¢olien
Source : THEOLIA France et MRW Zeppeline
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