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échelle 1/500

Entrée
Sortie

Aire de regroupement

Bâtiment de mise à l’abri

Compteur électrique BT

Tableau électrique BT

Transformateur

RIA

Extincteur

Groupe électrogène

Compteur eau / coupure

 Stockage de bouteilles de gaz /13kg20

Point d'aspiration d’eau aménagé

Trousse à pharmacie

Poteau incendie

Accueil

Sanitaire

Logement du gardien

Aire de jeux

Piscine

Dispositif sonore d’alerte

Eclairage par groupe électrogène
portable
Eclairage de secours
par borne solaire

Défbrillateur

Local poubelle

Accès
Secours

> 3m et carrossable
en tout temps

> 3m et carrossable
en tout temps

Accès
Secours

Citerne gaz

Compteur gaz / coupure

Arrondissement : 
Commune : 

Désignation du camping : 
Nombre d’emplacements : 

Période(s) d’ouverture : 
Capacité d’accueil du camping: Capacité d’accueil de la zone refuge : 

EVACUATION

Evacuation

Suivez les instructions
données par le responsable

Lieu implantation téléphone filaire :

Rappel du N° :

INCENDIE

18    POMPIERS

112 APPEL D’URGENCE
           EUROPEEN

DONNEZ L’ALARME

ATTAQUEZ LE FEU
AVEC LES RIA OU
LES EXTINCTEURS

EN CAS D’ACCIDENT

15 SAMU AVERTIR L’ACCUEIL

voie nommée (rue, chemin, voie, ...)

Accès
Piétons

Capacité :
........... m3

20 m

PLAN OPERATIONNEL D’EVACUATION ET DE SECOURS
format A3

ANNEXE 3

Point d’eau
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